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Schaffhausen (SH)

Durchzundung rechtzeitig

erkannt

Beim Dachstockbrand des Gasthofs Kreuz in Schaffhausen kommt es
zu einer Durchzindung. Der Erfahrung und des besonnenen Handelns
des Gruppenfiihrers ist es zu verdanken, dass die Durchztndung nie-

manden verletzt hat.

In der Nacht auf den 10. Juni erhielt Einsatz
leiter Roland Sturzenegger die Alarmmel
dung: «Dachstockbrand Miihlenstrasse 88,
Personen im Gebiude», Das Gebiude ist
60 Meter lang, und von aussen sieht es aus,

als ob es drei separate Gebiude wiiren,
Beim mittleren handelt es sich um den ehe
maligen Gasthof Kreuz,

Bewohner evakuiert

Bereits beim Eintreffen am Brandplatz
schlagen die Flammen im mittleren Gebiu-
deteil meterhoch aus dem Dach. Zusammen
mit den anwesenden Polizisten des Polizei-
l6schpiketts beginnt Sturzenegger sofort
die Evakuierung des Gebiiudes. Verteilt auf
die drei Eingiinge der Liegenschaft, riicken
die Retter vor; gliicklicherweise ist das
Treppenhaus rauchfrei.

Mit Klingeln und Gepolter an der Haus-
tiir wecken sie die Bewohner, die sich teil-
weise bereits am Anziehen sind. Wihrend
sich ein élteres Ehepaar an Stocken Schritt
um Schritt zum Ausgang bewegt, rennt ein

Kurz bevor es zur Durchzundung kommt, ziehen
sich die Einsatzkrafte aus dem Dachstock zuruck
und konnen sich so In Sicherhelt bringen.

Bewohner zwei Mal wieder in seine Woh-
nung, um einen Teil seiner Kleider zu ret-
en.

Innerhalb dieser wenigen Minuten hat
sich das Feuer ausgebreitet, die Flammen
schlagen nun noch stirker aus dem Dach.
Einsatzleiter Sturzenegger erhht sofort die
Alarmstufe, um die ganze Feuerwehr
Schaffhausen zu alarmieren, inklusive
SBB-Loschzug von Winterthur, da die
ganze Liegenschaft nah bei den Gleisen
liegt.

Riickzug vor der Durchziindung

Das Universalloschfahrzeug Florian 1 ist
zuerst zur Stelle. Ein Trupp riickt im Innen-
angriff zum brennenden mittleren Teil der
Liegenschaft vor. Das Treppenhaus ist wei-
terhin rauchfrei, das Feuer breitet sich le-

diglich im Dachstock aus. Hubretter Flo-
rian 5 erhilt einen Halteauftrag, um eine
Ausbreitung in Richtung Rhein zu verhin-
dern.

Aufgrund der von aussen erkennbaren
Gebiudeteile geht der Einsatzleiter Roland
Sturzenegger davon aus, dass im Dachstock
tiber die Linge von 60 Metern irgendwo
Zwischenwinde sind. Mittlerweile treffen
fortwihrend neue Einsatzkrifte ein.

Einsatzleiter Sturzenegger erteilt einer
weiteren Gruppe den Auftrag, im Innenan-
griff vorzugehen. Diese riickt bis zum
Dachstock vor, wo der Rauch zusehends
dichter wird, Wiihrenddessen ist von aussen

@ sichtbar, wie der Rauch aus allen Dachun-
- tersichten und zwischen den Ziegeln her-
U ovortritt,

Was aussen sichtbar ist, ahnt der Grup-

I penfiihrer im Innern des Gebdudes. Aus Si-
. cherheitsgriinden zieht er seine Leute zu-

riick. Kurz darauf ziindet der ganze Dach-

) stock durch. Auf der ganzen Linge von

60 Metern befand sich keine einzige Zwi-

i schenwand.

¢ Innenangriff zu «heiss»

Das Feuer hat sich mittlerweile im Dach-
stock ausgebreitet und dehnt sich nach oben
aus. Die Dachkonstruktion leidet, und die
Balken verkohlen zusehends. Aufgrund des
hohen Wassereinsatzes weichen die Boden
im alten Gebédude langsam auf und verlie-
ren ihre Tragfihigkeit.

An einen Innenangriff ist nicht mehr zu
denken. Von aussen hélt die Feuerwehr
Schaffhausen, was zu halten ist. Der untere

B Auf der ganzen Lange
des Dachstocks von 60 Me-
tern befand sich keine
einzige Zwischenwand.

Teil bleibt vom Feuer unversehrt, der Dach-
stock brennt komplett aus.

«Am Einsatz ist mir besonders die sehr
gute Zusammenarbeit unter den einzelnen
Ziigen der Feuerwehr Schaffhausen aufge-
fallen», windet Einsatzleiter Roland Stur-
zenegger den 100 beteiligten Feuerwehr-
leuten ein Krinzchen.
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Der untere Teil des Gebaudes bleibt vom Feuer unversehrt.

Wihrend des Einsatzes war die Haupt-
strasse zwischen Schaffhausen und Neu-
hausen gesperrt.

Zivilschutz betreut Bewohner
Die geretteten Personen blieben unverletzt.
Die Nacht iiber werden sie in einer Zivil-

schutzunterkunft untergebracht und durch
Angehorige des Zivischutzes verpflegt und
betreut.

Die Polizei schitzt, dass der Sachscha-
den mehr als eine Millionen Franken be-
triigt. Die Asche hat auch drei Autos einer
nahe gelegenen Garage beschidigt. Die

Brandursache ist noch nicht restlos geklart,
gemiiss Schaffhauser Polizei deutet derzeit
alles auf einen technischen Defekt hin.
Die in den Medien noch wihrend des
Brandes geiusserten Bedenken, dass das
Feuer auch eine Tankstelle bedrohe, war

Akute Durch-
ziindungsgefahr = Riickzug

iibertrieben. Die Tankstelle ist rund 75 Me-
ter vom Brandobjekt entfernt, und die
Drehleiter war so positioniert, dass sie ein
Ubergreifen verhindert hiitte.

Erkenntnisse und Lehren

e Man sollte sich nicht zu stark von dem
leiten lassen, was man von aussen sieht.
So kann es zum Beispiel bei einem Ge-
biude sein, dass bestehende Brandmau-
ern bei Umbauarbeiten nicht nach oben
gezogen wurden.

« Die Evakuation von Personen ist sehr
zeitintensiv. Das ist bei der Planung zu
beriicksichtigen. e

Marco Moser

Zug: Glimmbrand auf Liftkabinendach

Nachmittags, 10. Juni, an der Post-
strasse in Zug: Eine Frau mit einem
Kind steigt in einen Personenlift, um
ins Erdgeschoss zu fahren. Nach kur-
zer Zeit bleibt der Lift stecken, sie
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bleiben eingeschlossen, und die
Brandmeldeanlage wird ausgelost.
Wer einen Liftstillstand erlebt hat,
kennt das beklemmende Gefuhl, das
bei den eingeschlossenen Personen

Ein defektes Relais auf dem Liftkabinendach loste den Glimmbrand aus.

entsteht. In der Regel ist die Stérung
einfach zu beheben. Bei diesem Ereig-
nis sorgte ein Glimmbrand eines de-
fekten Relais auf dem Kabinendach
des Lifts fur einen penetranten Ge-
ruch. Der nach Kunststoff stinkende
Rauch stieg kaminartig den Liftschacht
hoch und I6ste die Brandmeldeanlage
aus. Zudem breitete er sich auch im
Treppenhaus aus.

Die Frau und das Kind konnten
durch einen Liftmonteur, der zufallig in
der Umgebung war, rasch befreit wer-
den. Wegen Verdacht auf Rauchver-
giftung wurden die beiden dem Ret-
tungsdienst Ubergeben und im Zuger
Kantonsspital sowie im Kinderspital
Luzern untersucht.

Um den Brand zu I6schen, setzten
die Einsatzkrafte CO,-Loscher ein. Zu-
dem entliifteten sie das Treppenhaus
und Ubergaben die von der Hersteller-
firma ausser Betrieb ggnommene
Liftanlage dem Verantwortlichen der
Liegenschaft. [

Adj Uof Olivier Burger
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug




